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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢ 1886/09

Vzorek ke zkouseni pfedkladé : Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.0.

Pistovy 820

537 01 Chrudim 1l
Zakazka : 4119 Obec Bukovka
Cislo vzorku : 3350 Datum odbéru: 21.5.2009  15:45
Vzorek odebral Beer Ladislav
Vzorky pfijaty dne 22.5.2009
Datum provedeni zkoudek : 22.5. - 2.6.2008
Material :  voda pitné  *
Zpusob odbéru : viz. protokol o odbéru vzorku
Misto odbéru Oznadeni vzorku : Popis vzorku :
Obec Bukavka &.p. 51
Pouzité metody zkouseni
Metoda Norma Flexibilita

CSN EN ISO 7887

vizualng- porovnanim se standardy

SOP-50/05 A Aplikatni listy firmy HACH

SOP-15/07 CSN EN ISO 8467, zména Z1

TNV 757340 orientadni senzorické zkouska

CSN EN ISO 9308-1  Stanoveni koliformnich bakterii a E. coli

SOP-07/00 CSN EN 27888

SOP 05/1/00 CSN EN ISO 5961, CSN 1SO 7980, DIN 38406, DIN 38414

CSN IS0 6222 Stanoveni kultivovatelnych mikroorganisma

SOP-16/00 CSN IS0 7150-1 zména Z1

SOP-17/00 CSN EN 26777

SOP 08/04 - B Horakova, M., Lischke, P., Grunwald, A.: Chemické a fyzikaini metody

analyzy vod, Praha 1988
TNV 757340 orientaéni senzoricka zkouska
SOP-03/00 CSN IS0 10523
CSN 76 7342
SOP-36/05 Aplikacni listy HACH
Vysledek rozboru

Ukazatel Jednotka | Hodnota | Zkuseb. metoda | Nejist. Limit. hodn. Typ lim.| Vyhov|
Zelezo _ mgil <002 SOP 05/1/00 max.0,2 MH__| ano
Mangan _ , mgil <0.02 SOP 05/1/00 max.0.05 MH _ ano
Potty kolonii pfi 22°C KTJiml 2 . CSNISO6222 max.200 MH ano
Escherichia coli i [¢] CSN EN SO 93081 _max.0 NMH | ano
Koliformni bakterie KTJi100 ml 0 CSN EN IS0 93081 max.0 MH ano
Podty kolonii pfi 38°C KTJiml 2 CSN IS0 6222 max.20 MH ano__|
pH - Neuréena je 6.9 SQP-03/00 0,1 65-95 MH ano

| Konduktivita _mSim 98 SOP-07/00 10 % | max.125 TONMH ano
CHSK-Mn mgl 0.82 SOP-15/07 10%  max3__ MH | ano

| Amonné ionty mg/d _<0,08 SOP-16/00 _ i max.0.5_ MH ano
Dusitany mg/ <0,10 SOP-17/00 max.0.5 NMH | ano |
Dusitnan ~ mgl _. 320 SOP 08/04 - B 15% | max.50 NMH  ano
Barva vody - mgil Pt <1 CSNEN SO 7887 | _max.20 MH ano_ |
zékal vod zF {t) 0,31 SOP-36/05 16%  max.5 MH | ano
akfivni chlor mail <0.02 SOP:50/85 A

1106 208/ rppe
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Ukazatel Jednotka | Hodnota | Zkueb. metoda Nejist. Limit. hodn. Typ lim. Vyhov|

ltgplota ¢ 186 | — ]
Chut' . pfilatelnd | TNV 757340 _ ano
Pach i pfijatelny | TNV 757340 ang

Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkousek uvedené na véech listech protokolu se tykajf pouze vzorku uvedeného na
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkusebni laboratofe se protokol
o zkoudce nesmi reprodukovat jinak, ne2 cely.

Hodnoceni je provedeno die Vyhl. 26212004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou vodu.
Hodnoceni zpracoval: MVDr. Capkové Hana

Nejistota mé&feni je rozéifend nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smeérodatné odchylky v progentech nasobeny koeficientem k = 2.

Nejistota vzorkovani neni zahrnuta ve vypodtu celkové nejistoty méfeni. .
Neakreditované zkousky jsou u parametru oznaceny *.
Vysvétlivky: KTJ - kolonie tvofici jednotka
NMH - nejvy8si mezni hodnota
MH - mezni hodnota
DH - doporu¢ena hodnota
Flexibilita nebyla uplatnéna.

V Chrudimi dne : 11.6.2009 Ing. Eva Novotr{
vedouci zkugebni Iabora@e





