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PROTOKOL O ZKOUSCE &. 5283/09

Vzorek ke zkoudeni pfedkiada : Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.0:

Zakazka: 4119 Obec
Cislo vzorku :
Vzorek odebral |

Vzorky pfijaty dne

Datum provedeni zkousek :

Material . voda pitna

10015
Dolezalova Martina

Pistovy 820
537 01 Chrudim [l

Bukovka

10.12.2009
10.12. - 30.12.2009

Zplisob odbéru : viz. prétokol o odbé&ru vzorku

Misto odbéru
Bukovka

Oznacteni vzorku :
Habfinka €. p. 24

Pouzité metody zkouseni

Metoda

Norma

Datum odbéru :

9.12.2008

Popis vzorku :

16:00

Flexibilita

CSN EN 180 7887

vizualné- porovnanim se standardy

SOP-50/06 A Aplika¢ni listy firmy HACH

SOP-15/07 CSN EN ISO 8467, zména Z1

TNV 757340 orientaéni senzorické zkoudka

CSN EN IS0 9308-1  Stanoveni koliformnich bakterii a E. coli

SOP-07/00 CSN EN 27888

SOP 05/1/00 CSN EN ISO 5981, CSN ISO 7980, DIN 38406, DIN 38414

CSN IS0 6222 Stanoveni kultivovateinych mikroorganismu

SOP-16/00 CSN 1SO 7150-1 zména Z1

SOP-17/00 CSN EN 26777

SOP 08/04 - B Horakova, M., Lischke, P., Grunwald, A.: Chemické a fyzikéini metody

analyzy vod, Praha 1986
TNV 757340 orientaéni senzorické zkouska
SOP-03/00 CSN IS0 10523
C8N 75 7342
SOP-38/05 Aplikagni listy HACH
Vysledek rozboru

Ukazatel Jednotka | Hodnota | Zkudeb. metoda Nejist.| Limit. hodn. 1Typ lim.| Vyhov|
Zelezo mg/l <0,02 SQP 05/1/00 max.0,2 i MH !ano
Mangan mo/l <0.02  SOP 05/1/00 [ max0.05 | MH - ano
Potty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 2 : CSN 180 6222 i max.200 | MH ano
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 : CSN EN IS0 9308-1 | max.0 | NMH___ano |
Koliformni bakterie KTJ/100 ml 4] : CSN EN IS0 9308-1 max.0 T MH ano
Poéty kolonii pfi 36°C KT/ml 1 1 { CSN 180 6222 max.20 |_MH iano
pH Neuréend je 7,0 1 SOP-03/00 0.1 65-95 MH | ano
Konduktivita m&/m 104 SOP-07/00 10% | max.125 MH _: ano
CHSK-Mn ma/l P 1.28 SOP-15/07 10% | max.3 MH | ano
Amonneg iont mg/l <0.06 | SOP-16/00 max.0,5 MH | ano
Dusitan mg/l <010 | SOP-17/00 max.0,5 NMH | ano
Dusiénan mg/l 260 SOP 08/04-B 15% | max.50 NMH | ano
Barva vod: 2 mgfi Pt <1 CSN EN IS0 7887 max.20 MH__| ano
zékal vody 2F () 0.87 SOP-36/05 156% | max.5 MH | ano
aktivni chior mgAl 008 SOP-50/05 A 15%
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PROTOKOL O ZKOUSCE &.  5283/09 List:2/2
Ukazatel } Jednotka | Hodnota * | ZkuSeb, metoda . - | Nejist.| Limit. hodn. ; Typ lim. Vyhoy|
tepiota °C 10,5 i
Chut ! pifjatelna | TNV 757340 | ano
Pach i piiiatelny | TNV 757340 : [‘ano

LaboratoF prohlasuje, Ze vysledky zkousek uvedené na viech listech protokolu se tykaji pouze vzorku uvedensho na
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkugebni laboratofe se protokol
o zkousce nesmi reprodukovat jinak, neZ cely.

Hodnocent je provedeno dle Vyhl. 262/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou vodu,
Hednoceni zpracoval: MVDr. Capkova Hana

Nejistota m&Feni je rozsifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smérodatné odchylky v procentech nascbeny koeficientem k = 2.

Nejistota vzorkovani neni 2ahrnuta ve vypostu celkové nejistoty méfeni. .
Neakreditované zkougky jsou u parametru oznaeny *.
Vysvétlivky: KTJ - kolonie tvofici jednotka
NMH - nejvy&&i mezni hodnota
MH - mezni hodnota
DH - doporugena hodnota
Flexibilita nebyla uplatnéna,

V Chrudimi dne : 30.12.2009 Ing. Eva Novotna
" vedouci zkugebni laboratofe





